Institutia Prefectului — judetul Bihor
Compartiment Administrativ

Nr\0%. ... 1.3 FEB. 20D

Caiet de sarcini
“Servicii de intretinere sistem de climatizare pentru Institutia Prefectului — judetul Bihor”

(cod CPV 50730000-1)

Caietul de sarcini contine informatii privind regulile de bazi care trebuie respectate de potentialii
ofertanti pentru elaborarea propunerii tehnice in concordanti cu necesitatile autorititii contractante.

1. Obiectul contractului, numirul si tipul instalatiilor care vor face obiectul contractului de
prestirii de servicii

Obiectul contractului il constituie efectuarea de catre Prestator in favoarea Beneficiarului de
servicii de intretinere, la standardele si/sau performantele agreate pentru acest tip de servicii.

Activitatea principald va fi intretinerea unui chiller (situat in cladirea prefecturii) cu cele sapte
ventiloconvectoare aferente, a instalatiei de incalzire/récire si a 20 de aparate de aer conditionat (1 aparat la
sediul prefecturii — server IT si 19 de la sediul celor doud servicii comunitare de la adresa str. Dundrii nr. 2.
Oradea) si va consta in urmatoarele:

- testarea aparatelor cu ajutorul aparatelor de autotestare

- verificarea, curatarea, dezinfectarea si inlocuirea, dupi caz, a filtrelor de interior

- verificarea functiondrii ventiloconvectoarelor

- verificarea scurgerii condensului

- verificarea temperaturii pe partea de refulare a aerului

- verificarea etanseitdtii circuitelor de apa

- pregatirea si punerea in functiune a chillerului la inceputul sezonului cald, respectiv oprirea
chillerului si pregatirea pentru sezonul rece

- decolmatarea vaporizatorului aferent unitatii interne a aparatului

- verificarea si refacerea (daca este cazul) a izolatiei aferente tubulaturii

- verificat etanseitatea legaturilor electrice exterioare

- verificare si curatat condensator unitate exterioara

- verificat presiunea agentului frigorific si dupa caz reglat / completat

- verificarea si remedierea (daca este cazul) a etansietatii circuitului frigorific

- gresarea elementelor dinamice

- verificarea elementelor de automatizare, protectie si control

- verificat releele termice

- verificat suport de sustinere a unitatii exterioare

- verificat si inlocuit dupa caz furtunul de evacuare apa condens

- resetarea si reglarea parametrilor de functionare de pe telecomenzile aparatelor

- curatarea filtrelor de apa din chiller

- spilarea bazinului cu solutii speciale

- instructaj de utilizare cu personalul

Obligatia prestatorului este de a verifica, semnala si face un deviz pentru operatiuni / piese necesare
realizdrii operatiunilor de mai sus. De ex. la constatarea presiunii scizute de freon, va depista cauza si va



intocmi un deviz pentru reparatii, respectiv costul freonului necesar, urmand ca beneficiarul si comande
lui sau altui prestator realizarea respectivelor operatiuni, contra cost.

Periodicitatea operafiunile de mai sus, incluse in pretul contractului sunt;

- o0 datd - la inceputul sezonuiui cald - pentru cele 19 aparate de aer conditionat de la
pasapoarte si permise

- lafiecare 2 luni pentru 1 unitate aparat de aer conditionat — server prefectura.

- de doud ori pe an, la inceperea, respectiv sistarea furnizarii agentului termic pentru chiller.

- 1 curdtare a filtrelor celor 7 ventilo-convectoarelor la fiecare 2 luni — pe perioada contractului
(total 6 operatiuni).

- de ciite ori este cazul - diagnoza chillerului in caz de nefunctionare si intocmirea eventualului
deviz de reparatii.

Toate lucrérile suplimentare vor fi efectuate de Prestator doar la comanda beneficiarului, in baza
Devizului de lucréri prealabil, aprobat de beneficiar.

Prestatorul se obligd si realizeze gratuit devizul de lucrdri/piese.

Reparatiile constau in lucrari ce necesita montari-demontari, schimbari de piese, reparatii
mecanice sau electrice, interventii pe dispozitiv de diagnoza electronica, defectiuni accidentale sau
reparatii capitale necesare si nu numai.

Prestatorul se obligi si realizeze lucririle comandate cu celeritate, in functie de complexitate.

2.  Conditii tehnice minime care trebuie indeplinite de ofertant

Ofertantul trebuie sa dispuni de instrumente de verificare si probe pentru principalele agregate si
trebuie si dispun de autorizatiile solicitate prin lege pentru efectuarea operatiunilor.

Garantia operatiilor de service pentru manoperi trebuie sé fie minim 6 luni de la data efectudrii, iar
garantia pentru piese conform garantiei acordate de citre producitor.

3. Conditiile de receptie
Unitatea achizitoare isi rezervi dreptul de a delega un reprezentant pentru a participa, la sediul
unititii beneficiare, laprocesele de curitare, verificare, diagnosticare gi/sau reparare.

La finalul operatiunilor de verificare se va intocmi Nota de constatare conform modelului
atagat.

Beneficiarul are dreptul si efectueze verificari pe toatdi perioada reparatiei.

Un exemplar din devizul de reparatii estimativ va fi inaintat unitdtii achizitoare in vederea avizarii
si aprobirii, de ctre seful compartimentului financiar si administrativ si conduc8torul institutiei.

Prestatorul va efectua reparatiile necesare numai dupd aprobarea, de ciitre unitatea achizitoare a
devizului estimativ de reparatii.

Dupa efectuarea reparatiei, prestatorul va intocmi, in dous exemplare, devizul final de reparatii la
care va ataga factura fiscald. Plata se va face numai in cont de trezorerie.

fn devizul final de reparatii se va specifica valoarea manoperei prestate (tarif ord manoperi x nr.
ore manopera realizate pentru fiecare operatiune efectuati - tarif ce nu poate £i mai mare decat cel
ofertat in propunerea financiard), precum si valoarea pieselor de schimb inlocuite (cantitate X pret
unitar), contravaloarea materialele consumabile folosite (cantitate x pret unitar).



Dupa efectuarea reparatiei, prestatorul are obligatia de a inainta reprezentantului achizitorului
devizul final de reparatii, factura fiscald, declaratia de conformitate sl garantia pentru piesele de schimb

care au fost schimbate. La predare, reprezentantul unititii achizitoare va semna devizul final de reparatii
si factura fiscali,

Daca reprezentantul achizitorului nu are obiectii asupra serviciului prestat, acesta va semna
devizul final de reparatii si factura fiscali.

In cazul in care reprezentantul unititii achizitoare are obiectii intemeiate asupra calitétii reparatiei
clectuate sau constati cé piesele de schimb inlocuite nu sunt noi, prestatorul are obligatia de a remedia, in
cel mat scurt timp defectiunile constatate.

Prestatorul trebuie si asigure piesele de schimb necesare reparatiilor pentru instalatiile care fac
obiectul contractului in maxim 10 zile de la identificarea necesarului, iar in cazyl in care nu poate asigura
piesele respective va anunta de urgenti beneficiarul.

Prestatorul are obligatia de a efectua reparatiile numai cu piese noi, de origine, omologate de citre
produciitor sau echivalente, cu exceptia acceptului scris al beneficiarului.

Lucrarile de revizie si reparatiile necesare, datorate uzurii normale la o utilizare in stricta
conformitate cu manualele de utilizare, se executa trimestrial (pentru revizii) sau in maximum trei zile de
la data solicitdrii beneficiarului, cu conditia programarii acestora cu min. 24 ore inainte.

In cazul in care piesele se gasesc pe stoc in magazia societatii prestatoare, timpul maxim de reparatie
nu este mai mare de 5 zile, iar in cazul celor ce nu se gasesc in magazine timpul maxim de reparatie este
de maxim 10 zile.

Termenul de garantie pentru manopera si piese este intre 12 si 24 de luni la piesele furnizate de
catre prestator (in functie de garantia oferita de producator), jar la piesele aduse de catre client garantia
este de 6 luni la manopera. ‘

Prestatory] se obligd sa execute lucrarile care fac obiectul prezentului contract numai cu personal
calificat si specializat, conform recomandarilor firmei producatoare, prin interventii periodice preventive,
la solicitarea Beneficiarului. ‘

Beneficiarul va semnala Prestatorului orice probleme care apar in functionarea instalatiilor.

Beneficiarul nu va permite efectuarea de interventii la instalatii a persoanelor neautorizate de catre
Prestator.

Prestatorul va intocmi facturi separati pe cele doui activitafi:
a. Operatiuni pentru chiller si un aparat de aer conditionat {sediul prefecturii)
b. Operatiuni pentru cele 19 aparate de aer conditionat (sediul serviciilor permise si
pasapoarte)

Facturarea se va face in maxim 30 de zile de la efectuarea operatiunilor
Beneficiarul se obligd si efectueze plata serviciilor in termen de 20 de zile de la data primirii
facturii,

Depunerea ofertelor echivaleazd cu acceptarea fird rezerve a continutului prezentei
documentatii de atribuire.

Tntocmit,




Anexa la Caieful de Sarcini

Nota de constatare
<u operatiunile realizate cu ocazia verificiirii instalatiei de climatizare si a
aparatelor de aer conditionat

Nr crt | Operatiunea Realizat
(bifa)

1 testarea aparatelor cu ajutorul aparatelor de autotestare

2 verificarea, curatarea, dezinfectarea si inlocuirea, dupa caz, a filtrelor

3 verificarea functiondrii ventiloconvectoarelor

4 verificarea scurgerii condensului

5 verificarea temperaturli pe partea de refulare a acrului

6 veriicarea etanseititii circuitelor de api

7 pregitirea §i punerea in functiune a chillerului la inceputu! sezonului cald, respectiv oprirea
chillerului si pregitirea pentru sezonul rece ‘

g decolmatarea vaporizatorului aferent unitatii interne a aparatului

g verificarea si refacerea(daca este cazul) a izolatiei aferente tubulaturii

10 verificat etanseitatea legaturilor elecirice exterioare

11 verificare si curatat condensator unitate extericara

12 verificat presiunea agentului frigorific si dupa caz regiat

13 verificarea si remedierea (daca este cazul) a etansietatii circuitului frigorific

14 gresarea elementelor dinamice

15 verificarea elementelor de automatizare, protectie si control

16 verificat releele termice

17 verificat suport de sustinere a unitatii exterioare

18 verificat si inlocuit dupa caz furfunul de evacuare apa condens

19 resetarea si reglarea parametrilor de functionare de pe telecomenzile aparatelor

20 instructaj de utilizare cu personalul

21 curifarea filtrelor de api din chiller

22 spilarea bazinului cu solutii speciale

Nota: se vor bifa doar operatiunile necesare, functie de echipamentul verificat.
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